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PREDMET ZKOUSEK

Nazev: Kopule svétliku
Vyrobee: Viz zadavatel
SloZeni: Polykarbonat, ocelovy ram, s kovovou m¥izkou proti dkapim

Vzhled: Dvousténné kopule z transparentniho plastu. Rozmér zikladny 40 x 80 cm.

s instalovanym ramem a kovovou mfizkou proti tikkapiim (Viz fotografie). Velikost oka m¥izky:
10 x 10 mm.

Fotografie zkouseného svétliku:

Datum pfijeti vzorku: 29. 10. 2010 Odbér vzorku: Vzorek dodal zadavatel

Datum provedeni zkousek: 22. 11. 2010

Zkugebni metoda: CSN 73 0865 Hodnoceni odkapéavani hmot z podhledi stropii a stfech.

ZKuSebni vzorek:

Do nosné stropni desky zkusebniho boxu z nehoflavé vlaknocementové desky zsilené ocelovou
miizi byly instalovany dvé kopule ve vzajemné vzdalenosti 400 mm. V prostoru umisténi kopuli
byly v nosné stropni desce vyriznuty obdélnikové otvory stejné velikosti jako zdkladna svétliku
umoziujici pisobeni plamene zdroje zapalen{ plisobit piimo na téleso kopule.
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Klimatizace: 7 dnii pfi T = (20 + 10) °C, RV = (60 + 15) %

Laboratof: T = 18 °C, RV 43 %

Chovani p¥i zkoukach:

Tepelné namahani bylo vyvozeno hotenim etanolu. Teplotni pole v 15. minuté zkousky mélo
cca 810 °C. Primérné doba hoteni byla 18 minut. V priib&¢hu zkousky doslo k tavenf plastového
materialu kopule a k odpadavéni hoficich &astic na instalovanou miizku proti ukapu. Miizka
zcela zachytila odpaddvajici material. Do 15. minuty zkousky nedo3lo k zapaleni papirové
podlozky na dn€ zkusebniho boxu ani k odpaddvani & odkapavani hmot na dno zkusebniho
boxu.

Lavér:
* Béhem 15. minut od zac¢atku expozice pfi zkougkach instalovanych svétlikovych kopuli
ve smyslu CSN 73 0865, ¢lanku:

23 a) k odkapavani hoficich hmot - nedoslo,
23 b) k odpadéavani hoficich hmot - nedoslo,
23 ¢) k odkapéavani nehoficich hmot - nedoslo,
23 d) k odpadavani nehoticich hmot - nedoslo.

Vysledky zkouSek se tykaji pouze pfedmétu zkousek. Bez pisemného souhlasu zkugebny
se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vedouci zkusebny: Vit Slaboch

Datum: 10. 12. 2010 0
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* Interpretace vysledki je mimo rozsah akreditace




